ﬂ B R ANALISES AMBIENTAIS E ALIMENTARES, LDA. Imemg

ADMIN: Dr. José Luis de Brito Rocha DIRECTOR LAB. Prof. Dr. Pedro Miguel M. Rocha i 6657
1SO/IEC 17025
Ensaios
Relatorio de Ensaio N°: 2173321 Versao 01
Relatério de Colheita N2: 27161
Colheita da Amostra: REQUISITANTE
Transporte: BR - Analises Ambientais e Alimentares, Lda.
Acondicionamento: Condicgdes refrigeradas. Requisitante:
MUNICIPIO DE BELMONTE - PISCINAS DE CARIA
Data Colheita: 02/07/2021
Data Recepgdo Lab.: 02/07/2021
Periodo de Ensaios: 02/07/2021 a 04/07/2021 5
Legislagdo / Critério: Decreto Regulamentar n2 5/97. ESTRADA DE SAO MARCOS
6250-111 CARIA
Proveniéncia da Amostra: AGUA DE PISCINA.
Descrigdo da Amostra: AGUA DA PISCINA DOS ADULTOS - PROFUNDIDADE.
Parametros Resultados Unidades U Valores Limite Métodos / Normas
Quantificagdo de Microrganismos totais 372C * 1 UFC/ml +200% 100 1SO 6222:1999
Quantificagdo de Bactérias Coliformes 0 UFC/100 ml --- 10 1SO 9308-1:2014 + A1:2016
Quantificagdo de Escherichia coli 0 UFC/100 ml - 0 1SO 9308-1:2014 + A1:2016
Quantificagdo de Enterococos 0 UFC/100 ml - 0 ISO 7899-2:2000
Quantificagdo de Estafilococos totais * 0 UFC/100 ml --- 20 NP EN 4343:1998
Quantificagdo de Estaf. Produtores de coagulase * 0 UFC/100 ml - 0 NP EN 4343:1998
Quantificagdo de Pseudomonas aeruginosa * 0 UFC/100 ml - 0 1SO 16266:2006
pH 6,6 (24 2C) Escala Sorensen +0,1 unidades pH 7,0-8,0 PT-FQ 114.09
Temperatura * 20,1 °C s e SMEWW 2550 - B (232 ed.)
Cloro Residual Livre (CRL) * 1,19 mg/L CI2 - 0,5-2,0 (Em fungdo NP 4307-2:1994
do pH)
Cloro Residual Total * 1,32 mg/L CI2 CRL+0,6 NP 4307-2:1994
Turvagdo * 0,36 UNT - <6,0 SMEWW 2130-B (232 ed.)
Oxidabilidade (Mn0O4) * 0,61 mg/L 02 --= <4,0 1SO 8467:1993
Condutividade eléctrica a 202C * 236 uS/cm - <1700 SMEWW 2510 - B (232 ed.)
Amoniaco * 0,26 mg/L NH4 - <1,50 PT-FQ 10.02
Obs:
Lista de abreviaturas
PT-FQ - Procedimento Técnico Fisico-Quimico; PT-MB — Procedimento Técnico Microbiologia; SMEW W - Standard
M ethods for the Examination of W ater and W astewater; ISO — International Organization Standardization; LQ - Lim ite
de Quantificagdo; LD — Limite de Detecgcdo; EAM - Espectroscopia de Absorgdo Molecular; EAA — Espectroscopia de
Absorgdo Atémica; UNT — Unidades Nefelom étricas Turbidez; UFC — Unidades Formadoras de colénias; U — Incerteza Data Emissao: 05/07/2021

Expandida da medigdo.

O ensaio assinalado com (*) ndo esta incluido no @am bito da acreditagdo. O ensaio assinalado com (SA) é
proveniente de fornecedor externo acreditado. O ensaio assinalado com (SN) é proveniente de fornecedor O Gestor do Laboratdrio
externo ndo acreditado.

Osresultados dos ensaios referem -se exclusivamente aos items ensaiados conforme rececionados, excepto

se arecolha for efectuada pelo Laboratério. A informacdo sobre proveniéncia e designagdo das amostras é (Pl'Of.DﬁP OM-M~ROCha)

da inteira responsabilidade do requisitante. Ndo é permitida a reproduc¢do parcialdeste relatdério, sem s . . . .
autorizagdo dpo laboratdrio. A coI:eita da amostra epfectuada néopesté i:cluirj:ia no ambito da acreditagdo. A Relatério de Ensaloassmadodlgltalmente.
incerteza expandida relativa (U) reportada é iguala multiplicagdo da incerteza-padrdo combinada porum
fator de expansdo k=2, 0 que, para uma distribuigdo normal, corresponde a um nivelde confianga
aproximadamente iguala 95% .
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